
3,0 kPa

JETVUJÚCI

TLAKOMER

0÷6 kPa

UP-K1

NAPOJENIE NAVRHOVANÉHO

ODVZDUŠNENIA DN 20

NA JESTV. ODVZDUŠNENIE DN 25

NAVRHOVANÝ ROZVOD

DN 40 NAPOJENÝ NA JESTV.

AKUM. POTRUBIE DN 200

ZA KOLENOM UROBIŤ

ROZOBERATEĽNÝ

SPOJ DN 20

2 - K1

3
,
0
 
k
P

a

3
,
0
 
k
P

a

JETVUJÚCI

TLAKOMER

0÷6 kPa

UP-K2

ZA KOLENOM UROBIŤ

ROZOBERATEĽNÝ

SPOJ DN 20

2 - K2

JESTVUJÚCE

ODVZDUŠŇOVACIE

POTRUBIE DN 25

JESTVUJÚCE AKUM.

POTRUBIE DN 200

AXONOMETRIA 03

LEGENDA:

2

OZN. NÁZOV KS

UP-K, UP-K2

NAVRHOVANÝ

TLAKOMER

0÷6 kPa

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE


